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4.  baelz 6490B / baelz 6490B-y / baelz 6590B 
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6490B/0 2.4  2.2 230  115  24        1         1  

6490B/1 2.4  2.2 230  115  24        1    1 S S S S 1  

6490B/3 2.4  2.2 230  115  24        1         1  

6490B/4 2.4  2.2 230  115  24        1    1 S S S S 1  

6490B-y/0 2.4  2.2 230  115  24        1         1  

6490B-y/1 2.4  2.2 230  115  24        1    1 S S S S 1  

6490B-y/3 2.4  2.2 230  115  24        1         1  

6490B-y/4 2.4  2.2 230  115  24        1    1 S S S S 1  

6590B/0 2.4  2.2 230  115  24        1         1  

6590B/1 2.4  2.2 230  115  24        1    1 S S S S 1  

6590B/3 2.4  2.2 230  115  24        1         1  

6590B/4 2.4  2.2 230  115  24        1    1 S S S S 1  

6590B/4-i 2.4  2.2 230  115  24        1    1 S S S S 1  
 

 -  -  -     
         

          

:         
6490B-y/3 - 2.4 - 230 - 00.0   

�6590B/0 - 2.2 - 24 - 00.0  
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5.  
 

: 
 
 

230 V AC 
115 V AC 
  24 V AC } -15% / +10%, 

   50/60 Hz 

: �7 VA 
:  1 kg 

�
-�   �
- 

 
 
   0°C to +50ºC 
-25ºC to +65ºC ��

 �����������������I

: 
-�  
-  

 24 V DC, Imax. = 20 mA 
Pt100, 2.4 = 0°C  300°C 
 2.2 = 0°C  400°C �

 

:�������������� , 
low  = n.c. / 0 V DC 
high = 15 V  24 V DC 

:  
 

: 
  

 

 
RS 485 modbus� 
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6. 设置界面简介，数据列表  
 
                       设置范围， �
    
自动运算                    OPt           0                      不进行自动运算
  1                      进行自动运算 
    
比例带                      Pb                      1.0% 至 999.9% 
    
三点式控制                  Pb  =       0       �               tn > 0; db = 盲区 
    
积分作用时间                ts                                         1s 至 2600s 
    
两点式控制   tn  =        0       �               电路滞后性通过db调节 
    
微分作用时间         td  1s 至 255s;   td = 0时为 PI 控制器
    
盲区        db                          0 至测量范围的十分之一  [物理单位] 
   0 至测量范围上限 [物理单位] 当dP = 3 
    
阀门全程用时          t.P  5s 至 300s 
    
警报 1                                            AL.1         0              �      无警报，在温度探测器损坏的情况下同样不报警 

  1              �      形式 A,  与目标值相关。并且在温度探测器损坏时报警
  2              �      形式 B,   超过固定值报警值。且在温度探测器损坏时报警

  3              �      形式 C,   超过目标直上下固定区域报警。且在温度探测器损坏时报警
  4              �      形式 B,   低于固定值报警，且在温度探测器损坏时报警

  
    

Alarm 1, 形式 A  (AL.1=1)           A1.A                                0 至 � 测量范围 [物理单位] 
Alarm 1, 形式 B  (AL.1=2/4)        A1.b                                 测量范围: dI.L 至 dI.H  [物理单位] 
警报滞后适用于A1.A/A1.b          HY.1                                0 至测量范围的十分之一  [物理单位]  
    0 至测量范围上限 [物理单位] 当dP = 3 
    

Alarm 1, 形式 C 下限                    A1.C                                  0 至测量范围下限 [物理单位] 
(AL.1=3)    
 解除警报滞后A1.C                      HY.1                                  0 至测量范围的十分之一  [物理单位] 
     0 至测量范围上限 [物理单位] 当dP = 3 
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Alarm 1,  C  ��������������������1.C.  ������������������������������ 

(AL.1=3)    
A1.C �����������������������Y.1.  �����������������������������

   dP = 3 
    

 ��������������������������������������������P �������������              �  ��  1234 
  1              � ���  123.4 
  2              � ���  12.34 
  3              �     1.234 
    

 ����������������������������������I.L  ����������������������������������
I.H �����������������������������������

    
�P.L ����������������������� dI.L  SP.H  �������������������   
�P.H  ��������������������P.L  dI.H ��� P.L > SP.H:  ��   �������������������������

    
 * ���������������������������������P.2  

   
��dI.L  dI.H S2.d  

 
    

 ����������������������������P.r ��������������������������������� �  
 ����������������A.d ����������              � ����

  1              � ����
  2              � 
  3              � ����
  4              � ����
  5              � ����  
  6              � 
    

 ������������������������������������SP  ����������������������������������
    

 ����������������������������������������.G  �����������������������������������%  255% 
 

 ������������������������������������IL  ����������������������������������  255, 
    

SE.b ����������              �  1 
  1              �  1 
  2              �  1 

 
1 

       
�An ������0              � 0              � ��

    1              � 1              � ���� “ “  
                    �                 � ����  “ “ 
        

�Ir����������� 0              � 0              � 
    1              � 1              �   
        

      0 to 5 * 0 to 5 * ������
����S2.d S2.d     

 ������OP.d   
 ��������CL.d   
 �����St.d   

    
 ���������������������������.CO  �����������������

    
    
*    
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�.SY ���������              ��� 

   - 
   - 
   -  
  1              � - 
   - 
   -  
   - 
  2              � -  
   - 
   - 
   -  
  3              � - 
   - 
   - 
   - 
  4              � - 
  5              � -  
  6              � - 
  7              � -  
    

 * ��������������������������������������d ������������              � 19200 baud  
  1              �   9600 baud  
  2              �   4800 baud  
  3              �   2400 baud  
    

 * ����������������������������������������������dr ���������������  247 ����
  
    

* �������������������������������������.C�����������              � ���� ter 
  1              � ���

    
 ���������������������������������L.2 ��������              � ����  

  1              � 
  2              � ����  
  4              � ����
  8              � ���� SP.2* 
  16            � ����  SP.r 
   ������������������������
    

 �������������������������������������������������AS ����������             � �����  
  1              � �OL.2 
  1500����  
    
    
*
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